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Секция 2. Перспективы ресурсосбережения и энергоэффективности в водопроводно-канализационном хозяйстве 
 
50 
електроенергетику" щодо стимулювання використання альтернативних джерел 
енергії" приняты поправки к закону об энергетике и введено понятие "зеленый 
тариф", который дает биогазу статус в качестве альтернативного вида энергии и 
обязывает предприятия энергетического сектора принимать предложения по 
использованию энергии биогаза. Закон Украины №1391-VI "Про альтернативні 
види палива" предоставляет стимулирование в виде освобождения от 
обязательств по ввозной пошлине на оборудование для производства 
альтернативной энергии из биомассы, а также освобождение от обязательств по 
выплате налога на прибыль и НДС на срок до 2020 г. Эти законодательные 
акты существенно стимулируют увеличение использования биогаза.  
Трудно представить более актуальную в наше время проблематику, 
нежели повышение энергоэффективности производственных предприятий, в 
данном случае очистных сооружений канализации. Решение данного вопроса 
позволит улучшить экологию предприятия, снизить энергопотребление, 
получить дополнительные прибыли за счет выработки «зеленой» энергии и 
снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.  
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Понад 18 років ТОВ „ВАРНА” (м. Харків) на ринку України є 
виробником та постачальником промислового насосного обладнання в сфері 
ЖКГ та інших галузей національного господарства, а також супутнього 
обладнання. 
 Насосне обладнання  VARNA має високий рівень експлуатаційної 
надійності, забезпечується проектною підтримкою, гарантійним та сервісним 




обслуговуванням 24 місяці, сертифіковане та відповідає останнім вимогам ЄС 
по якості та безпеці. 
 Асортиментний портфель (таблиця 1) дозволяє вирішувати широкий 
спектр функцій в системі водопостачання, очищення води, водовідведення, 
теплопостачання у виробничих та інших галузях. 
 




















































з нержавіючої сталі 
1,1-37 До 70 3-200 
Водопостачання, гаряче 








з нержавіючої сталі 
0,37-









7,5 До 70 0,4-18 
Обробка газорідинних 
сумішей, по підготовці 
озонованої води, по 
біологічній обробці; 
подача тепло- або 
холодоносіїв для 
установок регулювання 
температури і т.ін. 





160 0-520 Аналогічно МS 
















для стічних вод 
0,75-
90 До 38 10-750 
Стічні води, подача мало 
агресивних сильно 
забруднених стоків 
TD Рядні „in-line”  
циркуляційні 
1,1-
132 До 90 4-750 
Гаряче та холодне ВП 












18,5 До 54 2,2-60 
Перекачка хімічно 







90 До 66 0,5-1800 Водовідведення 
SJ 
Відцентрові 








водопониження і т.ін. 
VTP Вертикальні  
турбінні 
1-1700 До 380 21-25000 
Водопостачання, забір 
















подача морської води 
NSC 
Одноступеневі  
відцентрові з  
робочим колесом 
двобічного входу та 
роз′ємним корпусом 







• Гадячське ВУЖКГ м.Гадяч, Полтавська обл. – VARNA WQ 
• Плавальний басейн ЦСК Збройних Сил України м.Київ – VARNA ZS 
• КП «Харківводоканал»  – VARNA CHL/CHLFT 




• Сумська РДА – VARNA SJ із заміною водонапірних башт 
Рожновського 
• Полив яблуневого саду м.Нікополь, Дніпропетровська обл. – VARNA 
NISO 
• М`ясокомбінат «Ювілейний» м.Дніпропетровськ – VARNA TD 
• Система водопостачання багатоповерхівки м.Дніпропетровськ – 
VARNA CDLF 
• Перекачка нафтопродуктів м.Київ – VARNA QY(B). 
 
Додаткове обладнання: 
1. Перетворювачі частоти 
2. Датчики тиску 
3. Шафи та пульти керування 
4. Станції підвищення тиску (бустерні станції) 
5. Гідроакумулятори (компенсаційні баки) 
6. Обладнання для фонтанів. 
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Водокоммунальный сектор является одним из важнейших в инженерной 
инфраструктуре урбанизированных территорий. Процесс очистки воды 
представляет собой совокупность сложных операций, одной из которых 
является определение влажности обезвоженного осадка. Привычные методы в 
силу своей длительности определения влажности не позволяют произвести 
оптимизацию процесса внесения дорогостоящего флокулянта. Разработка 
бесконтактных методов, в основе которых положено измерение спектров 
диффузного отражения, в диапазоне длин волн, приходящихся на полосы 
